Положения рубильника «0-1-2-3» для шунтирования (обхода) инвертора:
	Положение


	Питание нагрузок
	Питание инвертора
	Использование

	0


	Отключено
	Отключено
	Для полного обесточивания



	1


	Включено, минуя инвертор
	Включено только на заряд АКБ


	Только в случае неполадки или для диагностики проблемы


	2


	Включено через инвертор


	Включено на заряд АКБ и на питание нагрузок


	Нормальное положение

	3


	Не задействовано
	Не задействовано
	Не используется


Положения рубильника «0-1» для шунтирования (обхода) стабилизатора:

	Положение


	Питание нагрузок
	Использование

	0


	Через стабилизатор
	Нормальное положение


	1


	Минуя стабилизатор
	Для обесточивания стабилизатора в случае демонтажа или диагностики проблемы



Положения рубильника «Xantrex DC175» для отключения АКБ:

	Положение


	АКБ
	Использование

	Вверх


	Включены
	Нормальное положение


	Вниз
	Отключены
	Для отключения постоянного тока от инвертора только в случае сервисных работ



Примечание: отключение данного автомата предусматривается только в исключительных случаях. Во время эксплуатации инвертора автомат должен быть поднят (включен) всегда.
